
Примечание:

1.Высота установки розеток H=450мм от чистого пола, если иное не 
указано на плане
2.Высота установки выключателей H=1000мм от чистого пола, если иное 
не указано на плане
3.Установить выключателей от дверных проемов –200мм , если иное не 
указано на плане
4.Размеры даны до центра блока, розетки, выключателя, если иное не 
указано на плане
5. Кабеля сертифицированный по пожарной безопасности проложить по 
потолку в гофро-трубе с опусками в штробах стен
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Экспликация помещений Ведомость условных обозначений
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